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Si rende noto che la Terra del Sole Società Agricola s.r.l., con sede a Catania in Corso Sicilia
n. 172 P.I. 04605090879, con domanda 07/01/2010 prot. n. 238 ha chiesto il parere, ai sensi
dell’art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, alla costruzione
di otto tratti di L.E. in MT a 20 kV in cavo sotterraneo, ad anello aperto, tra le Cabine di
Trasformazione BT/MT, tra le ultime due Cabine di Trasformazione BT/MT e la Cabina di
Consegna e di un elettrodotto di connessione in MT a 20 kV in cavo sotterraneo ed in aereo
tra la Cabina di Consegna e il punto di Connessione, tutti ricadenti nella località Vaccarizzo
del Comune di Agira (EN), per la trasmissione e la connessione dell'energia elettrica
prodotta da un Impianto Fotovoltaico grid connected, non integrato, denominato "Terra del
Sole" della potenza di 5.821,20 kWp, costituito da n. 24.255 moduli in silicio policristallino
della potenza nominale di 240 Wp del tipo Solarfun SF 220P, da n. 7 cabine inverter, da n. 7
cabine di trasformazione BT/MT e da una cabina di consegna in MT, da autorizzare ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs 29/12/2003 n. 387 (Autorizzazione Unica).
Unitamente all'istanza, la Società richiedente, ha prodotto apposita dichiarazione di impegno
ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni che verranno imposte dagli Enti interessati
come previsto dall'art. 120 del T.U. n. 1775/1933, giusto atto di sottomissione sottoscritto il
08/06/2010.
Il cavo sotterraneo in MT, costituente l'anello aperto, dello sviluppo totale di circa 1,110 Km
per la trasmissione dell'energia elettrica dalle Cabine di Trasformazione alla Cabina di
Consegna sarà del tipo RG7H1R 12/20 kV con tensione di esercizio a 20 kV e frequenza a
50 Hz ed avrà le seguenti caratteristiche: conduttore in corda di rame della sezione di
3x(1x185) mmq del diametro esterno di 37,8 mm; esso sarà posto ad una profondità non
inferiore a 0,80 m dal p.c. e sarà protetto da un tubo corrugato di diametro 160 mm.
Come da Soluzione Tecnica Standard n. Enel-DIS-0387127 del 17/06/2009 e successive
comunicazioni n. Enel-DIS-0944171 del 03/09/2010 e n. Enel-DIS-0944191 del 03/09/2010
accettata dalla Società in data 10/08/2009, la connessione prevede che l'impianto FV sarà
allacciato alla rete di Distribuzione tramite inserimento in derivazione dalla cabina
DR30282377 - Nodo DITTAINO sulla linea MT esistente DR3021238 denominata
"DITTAINO", uscente dalla cabina primaria DR001380212 -VALGUARNERA. Tale soluzione
sarà realizzata attraverso l'inserimento di una cabina di consegna, con accesso per ENEL da
strada pubblica SS 192 tramite una stradella privata da sistemare e rendere accessibile,
collegata in derivazione dalla cabina DR30282377 - Nodo DITTAINO mediante la posa, alla
profondità di 1,10 m dentro un tubo flessibile di diametro non inferiore a 160 mm, di 6,649
km di linea MT in doppio cavo sotterraneo tripolare ad elica visibile del tipo
ARE4H5EX-12/20 KV con conduttori in Alluminio della sezione di 3X(1x185) mmq completa
di canalizzazioni e giunzioni, con riempimenti in inerte naturale e ripristini e di 0.950 km di
linea MT aerea in All/Acc 150 mmq completa di sostegni, fondazioni e isolatori antisale.



I costruendi cavidotti interrati, elettrodotto aereo, impianto fotovoltaico e relative
infrastrutture, come dall'Elenco ditte catastali prodotto, interesserà le sottoelencate particelle:
Comune di Agira Fg. 110 Partt. 46, 47, 18, 19, 16, 38, (54, 55, 56 unificate alla 38), 14, 12,
83, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; Fg. 94 part. 87; Fg. 87 partt. 168, 180, 176, 174, 172,
170, 178, 16, 84.
Il costruendo elettrodotto come da tavola delle interferenze prodotto interferirà con la S.V.
Vaccarizzo, con la R.T. Saraceni - Catenanuova, con la R.T. Regalbuto - Caltagirone, con
l'Autostrada A19 CT-PA, con il F. Dittaino, con la S.C. Agira - Vaccarizzo, con la Ferrovia
Aragona Caldara Bicocca, con la S.P. n. 59 Salinella e con il Vallone Nunziatella.
L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di
Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito Web
dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e saranno a disposizione di chiunque ne
abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui l’Ufficio é aperto al pubblico.
Copia del presente avviso sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Agira e Regalbuto ed
all’Albo on line dell’Ufficio del Genio Civile di Enna.
Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovrà
essere eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione,
dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Enna,
all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità di Palermo entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nel predetto sito Web e al Comune di Agira e Regalbuto
entro il periodo di pubblicazione nei rispettivi all’Albi Pretori.
Prot. n. 8479                      Enna,11 Gen. 2012
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