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Si rende noto che la Società Amedea s.r.l., con sede a Riposto (CT) in Via Cavour n. 9/A
P.I. 04643020870, con domanda 21/05/2010 prot. n. 5107 ha chiesto il parere, ai sensi
dell’art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, alla
costruzione ed esercizio di un tronco di L.E. in MT a 20 KV in cavo sotterraneo dalla
Cabina di Trasformazione BT/MT alla Cabina utente di Protezione, di un tronco di L.E. in
MT in cavo sotterraneo ed in canalina sottocabina dalla cabina utente di Protezione alla
Cabina di consegna Enel, e di un elettrodotto di connessione in MT a 20 KV, in cavo
sotterraneo, dalla Cabina di Consegna al Punto di Connessione, ricadenti nella località
Rocca del territorio del Comune di Leonforte (EN), per la trasmissione e la connessione
dell'energia elettrica prodotta da un Impianto Fotovoltaico, NON INTEGRATO,
grid-connected, denominato "IMPIANTO FV - ROCCA" della potenza di 995,40 kWp,
costituito da n. 3.318 moduli in silicio monocristallino della potenza nominale di 300 Wp,
da n. 3 cabine inverter, da n. 1 cabina di trasformazione BT/MT, da una cabina utente di
protezione e da una cabina di consegna in MT, il tutto da realizzarsi nella località Rocca
del territorio del Comune di Leonforte (EN), da autorizzare ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs
29/12/2003 n. 387 (Autorizzazione Unica).
Unitamente all'istanza, la Società richiedente, ha prodotto apposita dichiarazione di
impegno ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni che verranno imposte dagli Enti
interessati come previsto dall'art. 120 del T.U. n. 1775/1933, giusto atto di sottomissione
sottoscritto il 04/05/2010.
Il cavo sotterraneo in MT, dello sviluppo di circa 74,00 m  per la trasmissione dell'energia
elettrica dalla cabina di Trasformazione alla cabina utente di Protezione sarà del tipo
RG7H1OR con tensione di esercizio a 20 KV e frequenza a 50 Hz della sezione di
3x(1x35) mmq, mentre il cavo sotterraneo ed in canalina sottocabina dello sviluppo di
circa 15,00 m per la trasmissione dell'energia elettrica dalla cabina utente di Protezione
alla cabina di Consegna Enel sarà del tipo RG7H1OR con con tensione di esercizio a 20
KV e frequenza a 50 Hz della sezione di 3x(1x95) mmq, entrambi i cavi sotterranei
saranno messi in opera in uno scavo di 0,80X1,50 m, posti dentro un tubo in pvc
corrugato di 100 mm, adagiato in un letto di sabbia, protetto da tegolo in terracotta.
Come da Soluzione Tecnica Standard n. Enel-DIS- 0969746 del 30/12/2009 accettata
dalla Società in data 18/01/2010, l'Impianto Fotovoltaico sarà allacciato, alla rete di
Distribuzione tramite l'inserimento di una Cabina di Consegna con accesso diretto da
strada pubblica per Enel collegata in derivazione rigida a T alla esistente linea MT "RAIA"
di proprietà ENEL Distribuzione, con un elettrodotto di connessione in MT a 20 KV, dello
sviluppo di circa 10,00 m realizzato con un cavo interrato in alluminio della sezione di 70
mmq in posa su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale.
Il costruendo cavidotto, elettrodotto, impianto fotovoltaico e relative infrastrutture, come
dall'Elenco ditte catastali prodotto, interesserà le sottoelencate particelle: Comune di
Leonforte fg 43 part. 64.



Il costruendo elettrodotto come da tavola delle interferenze prodotto non interferirsce con
manufatti o corsi d'acqua di interesse demaniale.
L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati presso l'Ufficio del Genio Civile
di Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito Web
dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità (www.lavoripubblici.sicilia.it) e saranno
a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui l’Ufficio é aperto
al pubblico.
Copia del presente avviso sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Leonforte (EN).
Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovrà
essere eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione,
dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Enna,
all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità di Palermo entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel predetto sito Web e al Comune di Leonforte (EN)
entro il periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Prot. n.                                     Enna,
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